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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

1.1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Propriétaire ou exploitant

Type d'établissement

Classement de I'établissement
Effectif maximum du public admissible :

Origine du classement de I'établissement et du
référentiel

Référentiel réglementaire

Vérification Technique en Exploitation selon PE4-2
Etendue de la vérification périodique

Personne ayant accompagné le vérificateur

Date de fin de vérification

Existence et tenue a jour du Registre de Sécurité
Registre de Sécurité visé

RVTPE (ou périodique) précédent

Mairie de Saint génies de Comolas

ERP 2éme Groupe (5éme catégorie) sans locaux a
sommeil

PE (Etablissement de 5éme catégorie);
Non communiqué

Proposé par le vérificateur (en absence d'information
fournie)

Arrété du 22 juin 1990 : E.R.P. du 2éme Groupe (5éme
catégorie);

Ensemble des installations visibles et accessibles
Non accompagné

20/07/2026

Présenté et tenu a jour

Oui

08/09/2025 - RT386297-Ind:0
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1.2. VERIFICATEUR(S)

Nom GODARD
Prénom STEPHANIE

1.3. ELEMENTS RELATIFS A LA CONFORMITE DES ETABLISSEMENTS AVEC LOCAUX A SOMMEIL
Eléments d'information communiqués par le propriétaire ou exploitant

Prescriptions imposées par le PC ou déclaration de Non
travaux
ERP Modification depuis la précédente visite Absence de modifications déclarées

1.4. FORME DES AVIS

L'analyse du rapport mentionne (chapitre 4) pour les articles concernés, I'appréciation du vérificateur quant a la satisfaction de
I'exigence réglementaire pour I'établissement concerné afin d'informer le chef d'établissement ou les commissions de sécurité :

— du maintien de I'état de conformité pour les établissements avec locaux a sommeil, apprécié au travers de I'absence de
modifications depuis la derniére vérification.

— du bon état apparent des installations et appareils d’utilisation (Apprécié dans le cadre de la vérification au titre de l'article
R4226-16 du Code du travail);

— du maintien en I'état des installations d'éclairage de sécurité.

Chaque installation ou partie d’installation vérifiée fait I'objet d’'un des avis suivants :

— Satisfaisant (S) : exprime le constat d’'un maintien de I'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou aprés une
transformation importante, d’'un établissement ou d’'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance
des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d’exploitation de I'établissement.

— Non Satisfaisant (NS) : cas ne faisant pas I'objet d’un avis satisfaisant ou non vérifié

— Non Vérifié (NVE) : la non-vérification de I'installation, ou de parties d’installations, pour des raisons d’exploitation est signalée
et motivée au sein du rapport.

— Non Véeérifié (NVI) : la non-vérification de linstallation, ou de parties d’installations, pour des raisons d’inaccessibilité est
signalée et motivée au sein du rapport.

— Non Vérifié (NVA) : la non-vérification de I'installation, ou de parties d’installations, pour des raisons d’accompagnement est
signalée et motivée au sein du rapport.

— Sans Objet (SO) : disposition non applicable a l'installation ou a I'établissement.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement formulées.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas d’un référentiel réglementaire précis, tel que défini ci-dessus, I'avis formulé fait I'objet d’'un
commentaire explicatif.

L’ensemble de ces observations détaillées fait I'objet d’une liste récapitulative établie au chapitre 2 du rapport, numérotée en une

série unique, avec localisation des parties d’installations concernées. Lorsque les observations concernent un méme type
d’installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.

Si malgré, tout le soin apporté a la vérification in situ et a la rédaction du rapport, vous constatez des erreurs, omissions ou des
anomalies non signalées (dues a des installations inaccessibles, matériel non présenté,...) nous vous remercions de bien vouloir
nous en tenir informé.

Les avis formulés par le vérificateur dans le chapitre 4 sont établis de la maniére suivante :

Les avis formulés par le vérificateur dans le chapitre 4 sont établis de la maniére suivante :

Point de contrdle spécifique
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Pour chaque groupe chapitre un avis est établi selon les constats du vérificateur sur les points de contrble spécifiques,

correspondants.

L’avis du groupe chapitre, ainsi que I'affichage des points de contrble spécifique sont définis comme suit :

Avis des Groupes Chapitre

Avis des Points de Contrdles Spécifiques

S S
SO SO
NVA NVA
NVE NVE
NVI NVI
Pas d’avis SO, NVA, NVE, NVI
NS S, NS
S S, SO, NVI, NVE et NVA
NS S, NS, SO, NVI, NVE et NVA
Les points de contrdle spécifiques, ayant un avis SO, NS, NVE, NVI et NVA seront indiqué sous les Groupes Chapitre
correspondant.
GoProd _V2-1
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2. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

o ARTICLE DU . . A
Obs. n REGLEMENT OBSERVATIONS- Nombre total : 1 Suite donnée

NS1 PE24§1 Remédier aux observations formulées dans le | A
rapport Code du travaille ci-joint par référence aux
decrets 2010 -1016/1017/1018 du 30/08/2010

3. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS — DESCRIPTION SUCCINTE DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

3.1. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

Nombre de batiments 5
- Description Vestiaire arbitre, Vestiaire 1 et 2, Buvette, Local
rangement
Nombre de niveaux par batiment 1

3.2. PRINCIPES GENERAUX D'ALIMENTATION

Source normale Alimentation par réseau public Basse Tension
Source de remplacement éventuelle Sans objet

Source(s) de sécurité (installations électriques de Sans objet

sécurité)

3.3. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS DE SECURITE
Eclairage de sécurité antérieur au 22 Juin 1990

Eclairage de sécurité par appareils portatifs
Installation de désenfumage mécanique Sans objet
Installation de SSI Sans objet
Surpresseur d'incendie Sans objet
Surpresseur d'installation d'extinction automatique Sans objet

3.4. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS SOUMIS A DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

VMC Permanente Sans objet
Extraction mécanique d'une grande cuisine Sans objet
Appareils de cuisson Sans objet
Systéme de protection contre la foudre (Paratonnerre) Sans objet

3.5. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELEVEES DANS LE DOSSIER OU FORMULEES PAR LES AUTORITES

Prescriptions particulieres relevées dans le dossier ou Aucune prescription relative aux installations électriques
formulées par les autorités

4. AVIS FORMULES PAR LE VERIFICATEUR
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Objet de la vérification Avis

PE24§1 - Les installations électriques doivent étre conformes aux normes les concernant. Les cables ou NS
conducteurs doivent étre de la catégorie C2 (hors arrété du 17 mai 2024). // Les conducteurs et les cables
électriques sont classés Cca-s2, d2, a2 (soumis a l'arrété du 17 mai 2024).

PE248§2 - Eclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur SO
totale supérieure a 10 m ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie
supérieure a 100 m2 (si soumis a I'arrété du 17 mai 2024. S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci
respectent les exigences de I'article EC 12).
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